
長野県長野合同庁舎ガスヒートポンプ定期点検業務仕様書     仕様書１  

 

１ 業務場所  

  長野県長野市大字南長野字南県町６８６－１ 

  長野県長野合同庁舎 

 

２ 対象機器概要 

  YANMAR YRZP850H1N １台  18.8KW  

YNZP710H1N  ７台  15.7KW 

YNZP560H1N ２台  12.4KW 

YWZP560H1N  １台  12.4KW 

 

３ 点検理由 

  建築基準法及びフロン排出抑制法に基づく定期点検。 

  （ガスヒートポンプの故障防止及びフロン排出抑制のため保守点検を行う。） 

 

４ 点検報告書 

  ・点検報告書を業務終了後 20日以内に提出し、検査を受けること。 

・フロン排出抑制法に基づき有資格者による定期点検を実施し、点検整備記録簿を提出

すること。 

 

 

 


